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Вывод для проточного нагревателя+предусмотреть
вкл/выкл.Привязки согласно по тех.карте оборудования.

Вывод для домофона
H=1500

Розетки в нишу.
Предусмотреть кабель канал между
розетками H=1050
Смотреть развертку.
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На боковой части острова
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В полу H=50

H=50 Условные обозначения
- розетка

- розетка влагозащищенные

- силовая розетка
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- электрический вывод

- розетка для телевизора

- розетка для телефона

- розетка для интернетаINT
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Условные обозначения
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все размерные привязки даны от центра позиций.
2. Все розетки расположены на высоте 225 мм от УЧП, если не указано иное.
3. Розетки для приточных водонагревателей определается по месту.
4. Привязки вывода для кондиционеров определяется после выбора техники.
5. При необходимости предусмотреть выводы для конвекторов.
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